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1 Aufgabenstellung

Die Windkraft Simonsfeld AG, Energiewende Platz 1, 2115 Ernstbrunn, plant auf dem Gemeindegebiet
der Gemeinde Sigmundsherberg, im Verwaltungsbezirk Horn, Niederésterreich, den Windpark Sig-
mundsherberg mit 6 Windenergieanlagen (WEAs) der Type Nordex N163. Abgesehen von Sigmundsher-
berg sind auch die Gemeinden Pernegg, Weitersfeld, Meiseldorf, Eggenburg und Réschitz Standortge-
meinden im UVP-Verfahren, weil Teile des Vorhabens (z.B. Infrastruktureinrichtungen wie Erdkabel) in
den erwdahnten Gemeinden geplant sind.

Mit dem Windpark Sigmundsherberg, welcher eine installierte Gesamtnennleistung von 34,2 MW auf-
weist, wird pro Jahr die umweltschonende Produktion von ca. 95,2 Mio. kWh elektrischer Energie er-
maoglicht. Die erzeugte Energie wird Gber ein Mittelspannungs-Erdkabel abgefiihrt und im Umspannwerk
(UW) Eggenburg in das o6ffentliche Netz eingespeist.

Mit Ausnahme der (Um-)Widmung fir die Anlagenstandorte, die im eigenen Wirkungsbereich der Ge-
meinden zu vollziehen ist, werden in dem von der Niederdsterreichischen Landesregierung durchzufiih-
renden UVP-Verfahren samtliche materienrechtlichen Bewilligungsverfahren fir den Windpark in seiner
Gesamtheit mitbehandelt (,,konzentriertes Verfahren®).

Als maBgebliche Grundlage zur Durchfiihrung des UVP-Verfahrens wird von der Windkraft Simonsfeld AG
eine Umweltvertraglichkeitserklarung (UVE) vorgelegt, welche die nach § 6 Abs.1 UVP-G 2000 beizu-
bringenden Angaben enthalt.

Die Gliederung der gegenstandlichen UVE folgt im Wesentlichen den Vorgaben des UVP-G 2000. Schutz-
guter, die von erheblichen Auswirkungen durch den Windpark aller Voraussicht nach nicht betroffen
sind, werden in den entsprechenden Abschnitten im Hinblick auf § 6 Abs. 2 UVP-G 2000 im Rahmen so
genannter ,begriindeter no-impact-statements™ abgehandelt.

Die UVE ist Teil des Einreichoperates. Die prinzipielle Struktur des gesamten Einreichoperates ist in
nachfolgender Abbildung veranschaulicht:
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Struktur des Einreichoperates

EWS

Einreichoperat

A B
An- Vorhabens-
trag beschreibung

C

Sonstige
Unterlagen

UVE

= Vorhabensbeschreibung

Antrag | . plane und Karten

= Koordinaten

= Netzanbindung

= Arbeitnehmerschutz
und
Planungskoordination

= Technische Angaben
zur Windenergieanlage

= Standortspezifische
Nachweise u. Gutach-
ten

= Technische Nachweise,
Zertifikate, Prifungen,
Typenprifungen etc.

= Netz-technische
Nachweise und Netz-
anschluss

= Persénliche Nachweise
und Zustandigkeiten

= Eigentumsverhaltnis-
se, Berlhrte fremde
Anlagen, Sachgiter,
Rechte Dritter

= Ubergeordnete Plane
und Programme -
offentliches Interesse

= Offentlichkeitsarbeit

= (Weitere) Plane und
Karten

= UVE-Zusammenfassung

= UVE-Fachbeitréage zu den
Schutzglitern gemaB UVP-G
2000

- Schutzgut Mensch
- Siedlungsraum
- Umweltabh. Nutzungen

- Schutzgut Biologische Viel-
falt (Tiere, Pflanzen und de-
ren Lebensraume)

- Schutzgut Flache und Boden

- Schutzgut Wasser

- Schutzgut Luft und Klima

- Schutzgut Landschaft

- Schutzgut Kultur- und Sach-
guter

sowie

- Fachbeitrag Naturgefahren
- Klima- & Energiekonzept

inkl. Zusatz- und Basis-
Informationen zur UVE
wie z.B.
- Schall-Gutachten (Betriebs-
phase)
= Schall-Gutachten (Baupha-
se)
= Schattenwurftechnische Un-
tersuchung
= Eisfall-Gutachten
= Fotomontagen
= Sichtbarkeitsanalysen

Abbildung 1:  Grundstruktur des Einreichoperates - Ubersicht
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EWS

Erforderliche Informationen gemaB § 6 Abs. 1 UVP-G 2000 idgF.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wo die dort aufgelisteten, gesetzlich erforderlichen Informationen im
Wesentlichen zu finden sind:

Nr. Inhalt Abschnitt | Unterpunkt
1. Beschreibung des Vorhabens nach B
Standort, Art und Umfang
a) | Beschreibung der physischen Merk- B.1 B.1.1 Vorhabensbeschreibung
male des gesamten Vorhabens
b) | Beschreibung der wichtigsten Merk- B.1 B.1.1 Vorhabensbeschreibung
male der Produktions- oder Verarbei-
tungsprozesse
c) | Art und Menge der zu erwartenden B.1 B.1.1 Vorhabensbeschreibung
Rickstande und Emissionen
d) | die durch das Vorhaben entstehende D (UVE) D.2. Anhang UVE-Fachbeitrag
Immissionszunahme Schutzgut Mensch - Siedlungsraum;
Schall- und Schattenwurftechnische
Gutachten;
D.7. UVE-Fachbeitrag Klima und Luft
e) | Klima- und Energiekonzept D (UVE) D.11
f) | Bestanddauer des Vorhabens und B.1 B.1.1 Vorhabensbeschreibung
MaBnahmen zur Nachsorge
2. Ubersicht tiber die wichtigsten ande- D (UVE) D.1.1 UVE-Zusammenfassung
ren vom Projektwerber/von der Pro-
jektwerberin gepriften Losungsmog-
lichkeiten
3. Beschreibung der voraussichtlich vom | D (UVE) D.2 bis D.9 - div. UVE-Fachbeitrage
Vorhaben erheblich beeintrachtigten
Umwelt
4. Beschreibung der voraussichtlichen D (UVE) D.2 bis D.9 - div. UVE-Fachbeitrage
erheblichen Auswirkungen
5. Beschreibung der MaBnahmen D (UVE) D.2.-D.9 sowie
D.1.1 UVE-Zusammenfassung
6. Allgemein verstandliche Zusammen- D (UVE) D.1.1 UVE-Zusammenfassung
fassung
7. Angabe allfalliger Schwierigkeiten D (UVE) D.1.1 UVE-Zusammenfassung
8. Hinweis auf durchgefiihrte Strategi- D (UVE) D.1.1 UVE-Zusammenfassung
sche Umweltprifungen
Tabelle 1: Erforderliche Informationen gemaB § 6 Abs. 1 UVP-G 2000 idgF.
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2 Kurzbeschreibung des Vorhabens

(§ 6, Abs. 1, Z. 1, UVP-G 2000)

2.1 Zweck des Vorhabens

Zweck des Windparks ist die nachhaltige, risikoarme und klimaschonende Erzeugung elektrischer Ener-
gie durch die Nutzung der Windenergie mittels Windenergieanlagen (WEAs) am Standort
~Windpark Sigmundsherberg®, der nachweislich sehr gut fiir die Windenergienutzung geeignet ist.

Der Windpark ist ein Beitrag zur Produktion elektrischer Energie in Osterreich und verringert so die
Stromimporte nach Osterreich sowie die Abh&ngigkeit von nicht heimischen Energietragern und ist des-
halb, wie auch aufgrund seines Beitrages zum Klimaschutz, von hohem 6ffentlichen Interesse.

2.2 Kenndaten des Vorhabens

Projektbetreiber

Anzahl der Windenergieanlagen

Windenergieanlagen (WEAs)

Windparkleistung
Netzanbindung
Netzanschlusspunkt
Bundesland
Verwaltungsbezirk

Standort-Gemeinde(n)

Katastralgemeinde(n)

Relevante Nachbargemeinden?

Windkraft Simonsfeld AG
Energiewende Platz 1
2115 Ernstbrunn

6

Nordex N163/ 5,7 MW
Nennleistung: 5,7 MW,
Rotordurchmesser: 163 m,
Nabenhohe: 164 + 1 m!

34,2 MW

20 kV-Erdkabel-Systeme
Umspannwerk Eggenburg
Niederdsterreich

Horn

Sigmundsherberg (WEAs und Infrastruktur),
Meiseldorf, Eggenburg, Réschitz, Pernegg, Weitersfeld
(jeweils nur Teile der Windpark Infrastruktur)

Walkenstein, Kainreith, Rodingersdorf, Sigmundsherberg (Marktge-
meinde Sigmundsherberg)

Maigen, Kattau (Gemeinde Meiseldorf)

Gauderndorf (Gemeinde Eggenburg)

Roggendorf (Gemeinde Roschitz)

Lehndorf (Gemeinde Pernegg)

Nonnersdorf (Gemeinde Weitersfeld)

Geras, Weitersfeld

1. ,plus 1 Meter" durch zusétzliches Herausheben des Fundamentes um einen Meter

2

... srelevante Nachbargemeinde" im Sinne des Niederdsterreichischen Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. Das be-

deutet, dass der Abstand der Widmungsflédche ,Griinland Windkraftanlage" zur ndchstgelegenen Widmungsfldche
von ,Wohnbauland" einer Nachbargemeinde (vereinfacht ausgedriickt) < 2.000 m betragt.
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2.3 Umfang und Grenzen des Vorhabens
2.3.1 Vorhabensumfang

Das gegenstandliche Windpark-Vorhaben umfasst im Wesentlichen folgende Bestandteile:
1. Errichtung und Betrieb von 6 Windenergieanlagen (WEAs)
2. Windpark-interne Verkabelung und weitere elektrische Anlagen der Erzeugungsanlage
3. Elektrische Anlagen zum Netzanschluss (Netzanbindung)
4. IT- bzw. SCADA-Anlagen

5. Errichtung von Kranstell-, (Vor-)Montage-, Umlade-, Lager- und Baustelleneinrichtungsfla-
chen sowie Errichtung und Adaptierung der Zuwegung

6. Errichtung von Hinweistafeln betreffend Eisfall

7. MaBnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zur Kompensation von Auswirkungen

Die Vorhabensbestandteile des Windparks Sigmundsherberg kénnen wie folgt prazisiert werden:
1. Errichtung und Betrieb von 6 Windenergieanlagen (WEAs)

Das Windparkprojekt besteht aus 6 Windenergieanlage der Type Nordex N163/5,7 MW mit einem Rotor-
durchmesser von 163 m und einer Nabenhdhe von 164 + 1 m. Die geplante WEA-Type weist eine Nenn-
leistung von 5.700 kW auf, die Gesamtleistung des Windparks Sigmundsherberg betragt somit 34,2 MW.

2. Windpark-interne Verkabelung und weitere elektrische Anlagen der
Erzeugungsanlage

Abgesehen von den Windenergieanlagen an sich ist insbesondere die Windpark-interne Verkabelung Teil
der Energieerzeugungsanlage und somit des Windpark-Vorhabens. Die Windpark-interne Verkabelung
besteht aus 20 kV-Mittelspannungs-Erdkabelsystemen (u.a. mit Leerrohren und Daten- bzw. Lichtwel-
lenleitern), durch welche die einzelnen Windenergieanlagen untereinander verbunden werden. Darliber
hinaus ist bei den WEAs SI-4 und SI-6 je eine Kompaktstationsgebdaude mit jeweils u.a. Schaltanlagen
und Tonfrequenzsperre geplant.

3. Elektrische Anlagen zum Netzanschluss

Die elektrischen Anlagen zum Netzanschluss umfassen insbesondere 20 kV-Mittelspannungs-
Erdkabelsysteme (u.a. mit Leerrohren und Daten- bzw. Lichtwellenleitern), durch welche die Windener-
gieanlagen des Windparks am Netzanschlusspunkt angebunden werden (= Netzanbindung).

Der gegenstandliche Netzanschlusspunkt ist das Umspannwerk (UW) Eggenburg der Netz Niederéster-
reich GmbH. Dort befindet sich die Eigentumsgrenze zwischen dem Konsenswerber und der Netz Nie-
derdsterreich GmbH.
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4. IT- bzw. SCADA-Anlagen

Fir den Zugang zum Internet sind Datenleitungen, z.B. Lichtwellenleiter, geplant, welche als Teil der
erwahnten Erdkabelsysteme verlegt werden. (Weitere) IT- und SCADA-Anlagen, wie Steuerungen oder
Rechner, sind in den Windenergieanlagen und/oder in den Stationsgebauden bei den WEAs SI-4 und
SI-6 untergebracht.

5. Errichtung von Kranstell-, (Vor-)Montage-, Umlade-, Lager- und Baustelleneinrichtungs-
flachen sowie Errichtung und Adaptierung der Zuwegung

Zur Errichtung der Windenergieanlagen und ggf. bei Reparaturen und Wartungen sind Montageplatze
erforderlich (auch als Bauplatze oder Kranstellflachen bezeichnet). Ebenso ist eine zentrale Logistikfla-
che zur Umladung, Zwischenlagerung und Vormontage von Anlagenkomponenten sowie als Baustellen-
einrichtungsflache geplant. Weiters ist ein gesonderter Umladeplatz auf Spezialtransport-Fahrzeuge
geplant.

Die unmittelbare Zufahrt zu den WEA-Standorten erfolgt weitgehend Uber das bestehende Wegenetz,
welches fir den Baustellenverkehr und den Transport der WEA-Komponenten adaptiert werden muss.
Zum Teil sind die Anlagenzufahrten auch neu zu errichten. Das bestehende Wegenetz ist insbesondere
hinsichtlich Breite, Tragfahigkeit und GréBe der Kurvenradien anzupassen sowie teilweise auch beziiglich
seiner Lage. Im Bereich der Pulkau ist anstelle der aktuellen Bachquerung durch eine Furt die Errichtung
einer Bricke geplant.

6. Errichtung von Hinweistafeln betreffend Eisfall

Um vor der Gefahr von Eisstiicken zu warnen, welche von den Windenergieanlagen fallen kénnen, wer-
den in entsprechend groBen Distanzen Hinweistafeln aufgestellt, welche mit Warnleuchten versehen
sind, die bei detektiertem Eisansatz aktiviert werden.

7. MaBnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zur Kompensation von Auswirkungen

Um Auswirkungen des gegensténdlichen Vorhabens auf die Umwelt zu vermeiden, zu vermindern
oder/und zu kompensieren, werden abgesehen von Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Personen
weitere MaBnahmen geplant, u.a. MaBnahmen zur Reduktion von Schall- und Schattenwurf, MaBnahmen
zum Schutz des Grundwassers und von Gewdassern, MaBnahmen zum Schutz des Bodens usw.

2.3.2 Vorhabensgrenze

Die Grenze des gegenstandlichen Vorhabens wird nach unterschiedlichen Gesichtspunkten definiert:

Aus elektrotechnischer Sicht befindet sich die Grenze des gegenstandlichen Vorhabens im Bereich des
Netzanschlusspunktes im Umspannwerk Eggenburg. Im Detail werden die Kabelendverschliisse der vom
Windpark kommenden Erdkabel im Umspannwerk als elektrotechnische Vorhabensgrenze festgelegt. Die
Kabelendverschliisse sind noch Teil des Vorhabens. Alle aus Sicht des geplanten Windparks den Kabel-
endverschlissen nachgeschalteten Einrichtungen und Anlagen sind nicht Gegenstand des Vorhabens.

Die Eigentumsgrenze aus elektrotechnischer Sicht, welche sich von der Vorhabensgrenze unterscheiden
kann, befindet sich ebenso im Bereich des Netzanschlusspunktes im UW Eggenburg und wird im Detail
in der Vereinbarung zum Netzanschluss zwischen Genehmigungswerber und Netzbetreiber definiert.

Aus bau- und verkehrstechnischer Sicht beinhaltet das gegenstandliche Vorhaben die Trompeten T1 und
T2 zwischen den LandesstraBen B45 und L1200 sowie den Umladeplatz an der L1200 bzw. beginnt es
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dann im Weiteren ab der jeweiligen Einfahrt von der LandesstraBe L1155 bzw. L42 in das Wegenetz im
Windparkgeldnde. Die bestehenden LandesstraBen sind nicht Teil des Vorhabens, der auszubauende
Kurvenradius im Bereich jeweiligen LandesstraBe und das ebenfalls auszubauende dahinter liegende
Wegenetz sehr wohl.

2.3.3 Anlagen und Einrichtungen auBerhalb des Vorhabens

Nicht zum Vorhaben gehdren die Anlagen und Einrichtungen im Bereich des Netzanschlusspunktes (UW
Eggenburg), welche sich im Eigentum der Netz Niederdsterreich GmbH befinden. Im Umspannwerk Eg-
genburg erfolgen die Zahlung der eingespeisten Energie und die Einspeisung ins 6ffentliche Netz.

2.4 Lage

2.4.1 Allgemeines

Die Windenergieanlagen (WEAs) des Windparks Sigmundsherberg sind im Gemeindegebiet der Markt-
gemeinde Sigmundsherberg, im Bezirk Horn, Niederdsterreich, geplant.

In Sigmundsherberg, der Standortgemeinde fir die Windenergieanlagen, sind abgesehen von der Errich-
tung und dem Betrieb der Windenergieanlagen auch Teile der nétigen Infrastruktureinrichtungen ge-
plant. Diese umfassen im Wesentlichen die windparkinterne Verkabelung, Teile Netzanbindung, die Er-
richtung und Adaptierung der Zuwegung, die Errichtung von Kranstell-, (Vor-)Montage-, Lager-, Umla-
de- und Baustelleneinrichtungsflachen, IT- und Scada-Anlagen (inklusive Datenleitungen) sowie Eisfall-
Hinweistafeln. - Teile dieser Infrastruktureinrichtungen sind nur temporar geplant.

In den Standortgemeinden Meiseldorf, Eggenburg und Réschitz sind Teile der Netzanbindung geplant.
Diese Gemeinden sind vom Vorhaben somit im Wesentlichen durch Mittelspannungserdkabelsysteme
vom Windpark zum Umspannwerk Eggenburg betroffen.

In der Gemeinde Pernegg befinden sich auf LandestraBen-Grund der LandesstraBe L42 an der
Gemeindegrenze zu Sigmundsherberg kleinere Teilflachen des Kurvenausbaus fir die Zu- und Abfahrt
insbes. zur Windenergieanlage SI-3 (Trompeten T11 und T12).

In der Gemeinde Weitersfeld befinden sich ausschlieBlich Eisfall-Hinweistafeln.

Die nachstgelegenen Ortschaften um die gegenstandlichen Windenergieanlagen sind Dallein im Norden,
Purgstall im Nordosten, Nonnersdorf und Walkenstein im Osten, Kainreith im Sidosten, Doberndorf im
Stdwesten, Lehndorf und Posselsdorf sowie Hotzelsdorf im Westen.

Die gegenstandlichen Windenergieanlagen sind in intensiv genutzten Forstflachen geplant, welche als
Brandwald, SchindelmaiB, BergmaiB und Stockmaill bezeichnet werden. Das Windpark-Areal wird unge-
fahr in der Mitte von der Pulkau, einem hier nordwest-siidost verlaufenden FlieBgewdasser in zwei Teilbe-
reiche untergliedert. Die WEA-Standorte liegen in einer meist sanfthiigeligen Landschaft, welche unter
anderem von Waldflachen unterschiedlicher GroBe gepragt wird. Zwischen den Waldern befinden sich
landwirtschaftlich genutzte Fldchen und Siedlungen.
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Die Standorte der Windenergieanlagen sind eben bis flach geneigt und liegen auf Seehéhen zwischen
etwa 474 m und 532 m. Aufgrund ihrer Lage und Héhe werden die geplanten Windenergieanlagen aus
allen Richtungen gut angestromt.

Die zu erwartenden Windenergieertrage des Windpark Sigmundsherberg kénnen auf Basis einer nahege-
legenen Windmessung gut abgeschatzt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass der gewahlte
Windpark-Standort beziiglich des Windangebots sehr gut fiir die nachhaltige, risikoarme und klimascho-
nende Erzeugung elektrischer Energie durch die Nutzung der Windenergie geeignet ist.

Fur die Bezeichnung der geplanten WEAs wird dem Projektkiirzel ,SI" eine mit 1" beginnende, fortlau-
fende Nummerierung hinzugefiigt. - Die gegenstandlichen WEAs werden demnach als SI-1 bis SI-6 be-
zeichnet.

Die nachfolgende Tabelle 2 zeigt die von den gegenstandlichen WEA-Standorten betroffenen Grundpar-
zellen, wobei die fett markierten Parzellen-Nummern jene Grundstlicke kennzeichnen, auf welchen die
Fundamente geplant sind:

WEA-
Standort Gemeinde Katastralgemeinde Grundstiicksnummer*
SI-1 i eherb Walkenstei 261, 262, 263, 264,
- igmundsherberg alkenstein 265/1, 265/2
SI-2 Sigmundsherberg Walkenstein 261
SI-3 Sigmundsherberg Kainreith 974/1
SI-4 Sigmundsherberg Walkenstein 261
SI-5 Sigmundsherberg Kainreith 994/1
SI-6 Sigmundsherberg Kainreith 887, 889, 1174/2
* ... fett hervorgehoben sind jene Grundstiicke, welche auch vom Fundament der jeweiligen WEA betroffen
sind (und nicht nur vom Rotor Uberstrichen werden)

Tabelle 2: Standortparzellen der gegenstandlichen Windenergieanlagen des Windpark Sigmundsherberg
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Abbildung 2:  Ubersichts-Lageplan der WEAs des Windpark Sigmundsherberg
(Quelle: BEV; Erganzt: Energiewerkstatt Consulting GmbH)
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2.4.2 Lage in Relation zu Schutzgebieten

Die Standorte der Windenergieanlagen, die windparkinterne Verkabelung sowie die Netzanbindung und
auch die Infrastruktureinrichtungen der Zufahrt sind nicht in naturschutzrechtlich geschitzten Gebieten
geplant, insbesondere nicht in einem Kategorie A-Gebiet gemaB Anhang 2 zum UVP-G 2000.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft Gber die ndachstgelegenen naturschutzrechtlich relevanten
Schutzgebiete unterschiedlicher Kategorien in Niederdsterreich. Alle Gbrigen Schutzgebiete dieser Art
befinden sich in noch gréBeren Entfernungen zum geplanten Windpark.

Schutzgebietskategorie | Bezeichnung des Schutzge- Abstand zum Windpark
bietes
Natura 2000 Vogel- Kamp- und Kremstal 6,9 km (SI-06)
schutzgebiet Westl. Weinviertel 8,1 km (SI-06)
Natura 2000 FFH-Gebiet Kamp- und Kremstal 8,5 km (SI-06)
Westl. Weinviertel 5,4 km (SI-06)
Naturschutzgebiet Geras 6,1 km (SI-01)
Landschaftsschutzgebiet | Geras und seine Umgebung 2 km (SI-01)
Oberes Pulkautal 4 km (SI-04
Kamptal 8,5 km (SI-06)
Naturpark Geras 6,1 km (SI-01)
Tabelle 3: Abstande zu den nachstgelegenen naturschutzrechtlichen Schutzgebieten

Windenergieanlagen und andere Vorhabensbestandteile sind zudem weder auf (Teil-)Flachen weiterer
nationaler Schutzgebiete geplant (Naturpark, geschiitzter Landschaftsteil, Naturdenkmal, Pflanzen-
schutzgebiet und Ruhegebiet) noch auf Flachen internationaler Schutzgebiete der Kategorien Ramsar-
Gebiet, Biospharenreservat und Biogenetisches Reservat.

Beziglich Naturdenkmale wird hinzugefligt, dass Windenergieanlagen und andere Vorhabensbestand-
teile nur auf flachigen Naturdenkmalen geplant werden kénnen und sich die Aussage oben deshalb nur
auf flachige Naturdenkmale beziehen kann. Es wird jedoch festgehalten, dass nicht flachige Naturdenk-
male ebenfalls nicht vom Vorhaben betroffen sind.

Die Windenergieanlagen und andere Vorhabensbestandteile sind weiters nicht in wasserrechtlichen
Schutzgebieten oder in wasserrechtlichen Schongebieten geplant und es bestehen keine wasserwirt-
schaftlichen Rahmenverfligungen fir das Gebiet.

Die Windenergieanlagen sind auch nicht im Bereich von Altlasten geplant (vgl.
https://secure.umweltbundesamt.at/altlasten-service/map public.xhtml )
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Abbildung 3:

Lage des WPs Sigmundsherberg in Relation zu Schutzgebieten (Quelle: Amt der NO LReg)
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2.4.3 Lage in Relation zu Siedlungen und Wohnbauland

Laut NO. Raumordnungsgesetz 2014 i.d.g. Fassung (NO. ROG 2014) miissen Flachen, die fiir die Errich-
tung von Windkraftanlagen gewidmet werden sollen, u.a. gewisse Abstande zu bestimmten anderen
Widmungsflachen einhalten, beispielsweise 1.200 m zu Wohnbauland der Standortgemeinde und - ver-
einfacht gesagt - 2.000 m zu Wohnbauland der Nachbargemeinden. Bei Zustimmung der betroffenen
Nachbargemeinde kann der erwahnte Mindestabstand von 2.000 m auf 1.200 m reduziert werden.

Die genehmigten Widmungsflachen der gegenstandlichen Windenergieanlagen halten in der Standort-
gemeinde Sigmundsherberg die erforderlichen Mindestabstidnde gemaB NO. ROG 2014 ein. Ein Abstand
von 2.000 m zu den Nachbargemeinden Geras, Weitersfeld und Pernegg wird jeweils unterschritten,
jedoch wurde im Rahmen des Umwidmungsverfahrens bereits eine Zustimmung der Nachbargemeinden
zur Reduktion der Mindestabstande eingeholt, sodass eine Umwidmung erfolgen konnte. Diese Umwid-
mung ist rechtkraftig.

Die nachfolgende Tabelle 4 zeigt die Abstdnde der jeweils ndchstgelegenen Anlage des Windparks Sig-
mundsherberg zu ausgewahlten Siedlungsgebieten bzw. Wohngebauden etc.

Ortschaft, Siedlungsrand, Nachstgelegene WEA Abstand WEA-Mittelpunkt zum
Wohngebaude etc. des gegenstdndlichen relev. Immissionspunkt
(Widmungs-kategorie) Windparks (Wohngebdude)
Posselsdorf (BA) SI-3 1,38 km
.. SI-2 1,34 km

Hotzelsdorf (Geb) SI-3 139 km

Dallein (BA) SI-1 1,76 km
Nonnersdorf (BA) SI-1 1,43 km

Walkenstein (BW) SI-6 1,49 km

Kainreith (BW) SI-6 1,41 km

Doberndorf (BA) SI-6 2,07 km

Lehndorf (BA) SI-5 1,52 km

Lehndorf Obb-Geb&ude (Geb) SI-3 1,00 km
Tabelle 4: Abstande des Windparks Sigmundsherberg zu den ausgewahlten Siedlungen bzw. Wohnobjekten etc. (gerundet)

2.4.4 Bestehende und genehmigte WEAs im relevanten Umfeld

Aktuell sind keine bestehenden oder genehmigten Windparks im ndheren Umkreis des geplanten Wind-
park Sigmundsherberg vorhanden.

2.4.4.1 Geplante WEAs im relevanten Umfeld

In der ,§20-Zone™ WA 22 gem. Sektoralem Raumordnungsprogramm Uber die Windkraftnutzung in Nie-
derdsterreich bzw. gem. NO Raumordnungsgesetz 2014, welche &stlich von Brugg, Gemeinde Sig-
mungsherberg, situiert ist, war der WP Meiseldorf geplant. — Aktuell ist dort jedoch keine konkrete
Windparkplanung bekannt, der Abstand zur Zone WA 22 betragt mindestens ca. 4,5 km.

In der ndheren, relevanten Umgebung sind dartber hinaus keine weiteren Windparkplanungen bekannt,
insbesondere nicht in den ,,§20-Zonen™ WA 17, WA 19 und WA 21.
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2.5 Technische Angaben zu den Windenergieanlagen

Die nachfolgenden Angaben zu den geplanten Windenergieanlagen stellen den aktuellen Informations-
stand zu dieser WEA-Type dar. Insbesondere durch technische Neuerungen und Fortschritte kdnnen sich
diese Informationen durchaus andern, die Angaben sind insofern beispielhaft.

2.5.1 Kenndaten der Nordex N163-5.7 MW

Hersteller

Typ

Nennleistung
Rotor
Rotordurchmesser
Turm

Nabenhohe

Gesamthoéhe

Ferntiberwachung

Kenndaten Rotor

Blattanzahl
Blattlange
Blattmaterial

Rotorblattverstellung

Uberstrichene Flache
Nenndrehzahl
Drehrichtung Rotor
Startwindgeschwindigkeit
Nennwindgeschwindigkeit

Abschaltgeschwindigkeit

Nordex Energy GmbH, Langenhorner Chausse 600, D-22419 Hamburg
Nordex N163

5.700 kW

Luvlaufer mit 3 aktiv verstellbaren Rotorblattern

163 m

Stahl-Beton-Hybridturm

164+ 1m
(»+ 1 m" durch entsprechende Heraushebung des Fundamentes)

245,5 + 1 m bzw. rd. 247 m

Nordex SCADA System

3
79,7 m
Glas- & Kohlefaserverstarkter Kunststoff; integrierter Blitzschutz

Elektrisch/Elektromotorisch fir jedes einzelne Rotorblatt,
Akku-gepuffert

20.867 m=2

6,0 bis 11,8 U/min

Uhrzeigersinn (Blickrichtung windabwarts)
3,0 m/s

12,5m/s

26,0 m/s
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Kenndaten Maschinenhaus

Gondeleinhausung

Generator / Umrichter
Spannung
Generatordrehzahl
Getriebe

Windnachfihrung

Aerodynamische Bremsen

Mechanische Bremse

Transformator

Turm

Bauart
Turmhoéhe
Aufbau

Aufstieg

Eingangstur

Notbeleuchtung

GFK (glasfaserverstarkter Kunststoff)

Doppeltgespeister Asynchrongenerator und Vollumrichter
Umrichter / Generator 750 / 750 V

650 - 1500 U/min

mehrstufiges Planetengetriebe + Stirnradstufe

Aktiv; Elektromotoren inkl. Federkraftbremse und vierstufigem
Planetengetriebe

Fahnenstellung der Rotorblatter (primdre Bremse) mit
energiegepufferter Notverstelleinheit fiir jedes einzelne Rotorblatt

Hydraulisch betatigte Scheibenbremse (sowie Rotorarretierung)

Fliissigkeits-isolierter Okodesigntransformator in der Gondel, Nenn-
scheinleistung 6.350 kVA

Beton-Stahlrohr-Hybridturm
161 m
Verspannte Betonsegmente und Stahlrohrsektionen

Innenliegende Leiter mit Sicherheitsinstallationen und mechanische Auf-
stiegshilfe innen

Die Tur ist mit einem Zylinderschloss versperrbar. Ein Panikverschluss
sorgt dafiir, dass ein Offnen der Tiir von Innen jederzeit méglich ist.

Die WEA ist mit einer Notbeleuchtung im Maschinenhaus und im Turm
ausgerustet. Es handelt sich dabei um netzversorgte Akkuleuchten bzw.
um aus einer zentralen USV versorgte Leuchten.

17.09.2021| Seite 17 von 46



O Windpark Sigmundsherberg

UVE-Zusammenfassung (Rev.0)

Schaltanlage

Typ

Nennstrom
Kurzschlussstrom

Konzeption (i.A.)

Fundament

Bauart

EWS

typengeprifte, metallgekapselte SF6 Kompaktschaltanlage
- im TurmfuB

630 A
25 KA (1 s)

1 Stk. (SF6-) Leistungsschalterfeld inkl. Schutzrelais flr den Anschluss
der WEA

1 bis 2 Lasttrennschalter flir den Kabelabgang zur nachsten WEA bzw.
als Reserve

1 Stk. (SF6-) Leistungsschalterfeld inkl. Schutzrelais fir den Umspann-
werksseitigen Anschluss des Strangs (Netzentkupplungsschutz in der 1.
WEA) - dieses Schaltfeld kann auch als Lasttrennschalter-Feld ausge-
fihrt werden, wenn der Netzentkupplungsschutz in der externen
Schaltstation realisiert wird.

kreisringférmiges Stahlbetonfundament, bei Bedarf mit Bodenverbesse-
rungen - Durchmesser voraussichtlich 24 m

Vor Baubeginn werden detaillierte Baugrunduntersuchungen an den WEA-Standorten durchgefihrt. -

Auf deren Grundlage wird die Fundamentierung der gegenstandlichen WEAs standortspezifisch festge-
legt bzw. wird eine entsprechende Festlegung allféllig/voraussichtlich erforderlicher Bodenverbesserun-
gen erfolgen. Von Pfahlgriindungen ist aufgrund des in relativ geringen Tiefen anstehenden Ausgangs-

gesteins nicht auszugehen.

Weitere Informationen zur Windenergieanlage kénnen aus den beigelegten Unterlagen entnommen wer-
den (vgl. insbes. Abschnitt B.6 - Technische Angaben zur Windenergieanlage). Sonstige Unterlagen zur
WEA-Type liegen im Abschnitt C.2 bei.
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2.5.2 Darstellung der Windenergieanlage Nordex N163
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Abbildung 4:  Windenergieanlage Nordex N163 mit 164 m NH (Quelle: Nordex)

(Die Heraushebung des Fundamentes um zusétzlich ,plus 1 Meter" ist nicht dargestellt)
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2.5.3 Innenausstattung der Windenergieanlage Nordex N163

Die gegenstandliche Windenergieanlage weist u.a. folgende Ausstattungsdetails im Inneren von Turm
und Maschinenhaus auf:

Steigleiter und Zwischenpodeste im Turm

Im TurmfuB ist eine Turéffnung vorgesehen, die einen wettergeschitzten Aufstieg im Turminneren er-
moglicht. Eine ortsfeste Steigleiter mit Steigschutzsystem ermdglicht den Aufstieg zum Maschinenhaus.
Im Turm sind mehrere Zwischenpodeste montiert.

Befahranlage im Turm

Jede Nordex N163 ist mit einer Befahranlage ausgestattet. Die Tragfahigkeit der Plattform dieser Anlage
ist je nach Fabrikat auf ca. 240 bis 300 kg bzw. 2 Personen ausgelegt.

Notbeleuchtung

Im Turm sowie im Maschinenhaus sind mehrere Beleuchtungselemente vorgesehen, die sowohl als Ar-
beitsleuchten, als auch als Notbeleuchtung bei Netzausfall funktionieren. Bei Netzausfall wird die bend-
tigte Energie fur die Beleuchtungselemente lber eigene Akkus zur Verfligung gestellt, welche eine Not-
versorgung gewahrleisten.

Steuerung und USV im Turmfufl

Im Eingangsbereich des Turmes befindet sich ein Steuerungsschaltschrank, welcher auch die zentrale
Notstromversorgung beinhaltet. Diese zentrale USV (Unterbrechungsfreie Strom-Versorgung) gewahr-
leistet unter anderem ein sicheres Durchfahren von Netzfehlern.

Schaltanlage im Turm

Die Mittelspannungsschaltanlage ist auBerhalb WEA in einem verschlieBbaren Gebaude untergebracht.
Es wird eine typengeprifte, metallgekapselte SF6-Gas-isolierte Kompaktschaltanlage eingesetzt.

Trafo im Maschinenhaus

Der Transformator befindet sich im hinteren Bereich des Maschinenhauses (der Gondel), in einem sepa-
raten, abgeschotteten und verschlossenen Raum. Zum Einsatz kommt ein in Fllssigkeit eingetauchter
Okodesign Transformator, Brandschutzklasse K2/K3.

Abseil-/Rettungsgerdt im Maschinenhaus
Im Maschinenhaus befindet sich ein Rettungsgerat zum Abseilen aus der Gondel.

Detailliertere und weitere Angaben zu dieser WEA-Type finden sich in den Einreichunterlagen in Punkt
B.6, Technische Angaben zur Windenergieanlage Nordex N163 / 5,7 MW, in Punkt C.2 Technische
Nachweise, Zertifikate, Priifungen (etc.) fir die Nordex N163 / 5,7 MW. Die angegebenen Daten und
Informationen zu dieser WEA-Type stellen den aktuellen Informationsstand dar. Unter anderem durch
andere Zulieferer flir WEA-Bestandteile, insbesondere aber durch technische Neuerungen und Fortschrit-
te sowie durch Anpassungen an neue Normen und Standards kénnen sich diese Informationen durchaus
andern, die Angaben sind insofern beispielhaft.
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2.6 Kennzeichnungen fiir die Luftfahrtsicherheit

Zur Kennzeichnung der Windenergieanlagen als Luftfahrthindernis werden auf Basis bisheriger Erfah-
rungen folgende MaBnahmen erwartet:

Nachtkennzeichnung

Als Nachtkennzeichnung ist das ,Feuer W - rot" vorgesehen, welches im Wesentlichen am konstrukti-
onsmaBig hochsten Punkt am Maschinenhaus 2-fach redundant installiert wird (Zwillingsleuchte). Fir die
Feuer sind eine Betriebslichtstarke von je mindestens 100 cd und eine photometrische Lichtstérke von
mindestens 170 cd geplant. Die Feuer werden getaktet und synchronisiert betrieben werden: 1 s hell -
0,5 s dunkel - 1 s hell - 1,5 s dunkel und aktivieren sich nur bei Bedarf und nur bei einer Unterschrei-
tung einer Tageshelligkeit von 30 Lux.

Bei den gegenstandlichen Anlagen, welche eine Gesamthéhe von 200 m Uberschreiten, sind auch vier
Hindernisfeuern auf ca. halber Hohe des Turms geplant, mit einer Lichtstarke von 10 cd und je 90° ver-
setzt, welche rund um den Turm angebracht werden sollen.

Zusatzlich sind bei allen Nachtkennzeichnungen Infrarot-LED geplant:

Gefahrenfeuer: 600mW/sr < le < 1200mW/sr

Hindernisfeuer - 60mW/sr < le < 1200mW/sr

Die Infrarot-LED beim Gefahrenfeuer, W-rot" weisen die gleiche Taktfolge wie die sichtbaren LED auf.
Die Wellenlange des infraroten Lichtes liegt zwischen 665 nm und 900 nm.

Samtliche Nachtkennzeichnungen bzw. Befeuerungen werden nur bei Bedarf aktiviert.

Tageskennzeichnung

Als Tageskennzeichnung ist eine rot-weiB-rot-weiB-rote Markierung mit 5 Farbfeldern geplant, welche in
etwa die duBere Halfte jedes Rotorblattes einnimmt. Die Breite jedes Farbfeldes muss demnach ca.

10 % der Rotorblattlange aufweisen, wobei von der Rotorblattspitze beginnend das erste Farbfeld rot
ausgeflthrt wird.

Auf Hohe der Hindernisfeuer am Turm und an der Gondel ist die Vorschreibung einer roten Markierung
Zu erwarten.

Als Farbwerte sind vorgesehen: rot: RAL 3000
weil3: RAL 9010

Umfang der gekennzeichneten Anlagen

Es ist zu erwarten, dass alle Anlagen mit diesen Kennzeichnungen zu versehen sind.
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3 Alternative Losungsmaoglichkeiten

(§ 6, Abs. 1, Z. 2, UVP-G 2000)

Im Folgenden werden die vom Vorhabenstrager gepriften alternativen Losungsmaéglichkeiten und die
Auswahlgrinde fir das UVP-pflichtige Windparkvorhaben nach § 6 Abs. 1 Z. 2 UVP-G idgF. dargelegt.

3.1 Nullvariante

Die Nullvariante, oft auch als Status-quo-Prognose bezeichnet, zeigt unter anderem auf, wie sich die
diversen Schutzgiter ohne das gegenstandliche Vorhaben entwickeln wiirden.

Bei Unterbleiben des Vorhabens sind keine generellen Anderungen des derzeitigen Zustands im Projekt-
gebiet bzw. seiner Umgebung, mit einer nicht unwesentlichen Ausnahme: Zukinftige Verdnderungen
des Umweltzustandes durch den Klimawandel sind weiterhin zu erwarten (z.B. zunehmende Extremwet-
terereignisse, Veranderungen der Flora und Fauna). ,Weiterhin® deshalb, da Veranderungen der Walder
am Standort und in dessen Umfeld bereits in den letzten Jahren massiv erkennbar (zB trockenheitsbe-
dingte Kaferschaden in Fichtenforsten etc.).

Im Falle der Nichtrealisierung des gegenstandlichen Vorhabens wiirde ein Beitrag zum Klimaschutz und
zur Erreichung wesentlicher nationaler wie internationaler Zielsetzungen ausbleiben (vgl. C Sonstige
Unterlagen Punkt C.6.1 ,Ubergeordnete Plane und Programme - dffentliches Interesse").

Durch das gegebene Windpotential am Standort weist dieser sehr gute Voraussetzungen zur Windener-
gienutzung auf. Dazu kommt, dass zwischen den kompakten Siedlungsraumen mit klaren Siedlungs-
grenzen noch Freiflachen bestehen, auf denen WEAs errichtet werden kdnnen, ohne dabei gesetzlich
vorgeschriebene Mindestabstédnde zu unterschreiten.

Bei Nichtrealisierung des gegenstandlichen Windparks ist davon auszugehen, dass auch ohne dem
Windpark Sigmundsherberg neue WEAs im Umfeld errichtet werden, etwa in einer benachbarten Ge-
meinde.

Es kann zudem erwahnt werden, dass der gegenstandliche Windpark bei vergleichbar geringen negati-
ven Auswirkungen einen relativ hohen Beitrag zur nachhaltigen Stromproduktion leisten wird. Bei dem
in Osterreich nach wie vor steigenden Strombedarf sowie den nationalen wie internationalen klimapoliti-
schen Zielsetzungen und insbesondere bei den bisherigen Versdumnissen Osterreichs zur Erreichung
dieser Ziele ist die Nullvariante keine zufriedenstellende Alternative.

3.2 Standort- bzw. Trassenvarianten

Die Standortwahl fur den Windpark erfolgte in einem 3-stufigen Prozess:
1. Eingrenzung eines geeigneten Planungsraums anhand Ubergeordneter Ausschlusskriterien.
2. Festlegung der WEA-Standorte anhand wirtschaftlicher und sozialer Kriterien.

3. Festlegung von Trassen flir Zufahrten und Energieableitung anhand wirtschaftlicher und sozi-
aler Kriterien.

Fir die Festlegung der WEA-Standorte innerhalb des o.g. Planungsraums und die Festlegung der Tras-
sen fiir die Zu- und Abtransporte und die Energieableitung wurden im Wesentlichen folgende Kriterien
bertcksichtigt und untereinander optimiert:
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Raumplanerische Kriterien und Kriterien zur Emissionsminderung

Bei der Positionierung der WEAs in Bezug auf den Siedlungsraum konnten die erforderlichen Grenz- und
Richtwerte hinsichtlich Schallemissionen und Schattenwurf unter Berlcksichtigung der MaBnahmen ein-
gehalten werden.

Kriterien der terrestrischen (und aquatischen) Okologie

Es wurde vermieden, naturschutzfachlich héherwertige Biotoptypen in Anspruch zu nehmen. Gewasser
werden gar nicht oder nur geringfligig beansprucht. Die gewahlten Trassen zur Netzanbindung und
Energieableitung liegen Uberwiegend in den zu errichtenden Zufahrten zu den WEAs, in bestehenden
Wegen oder auf Ackerflachen.

Die Standorte der Windenergieanlagen und die Infrastruktureinrichtungen sind weder in nationalen noch
in internationalen Schutzgebieten geplant, insbesondere nicht in einem Kategorie A-Gebiet gemaB An-
hang 2 zum UVP-G 2000.

Kriterien des Landschaftsschutzes

Der gesamte Untersuchungsraum ist vorbelastet durch Verkehrseinrichtungen, Hoch- und Mittelspan-
nungsleitungen, Hochsilos, Gewerbe- und Lagerhallen und Mobilfunkmasten.

Bei den WEA-Standorten handelt es sich um intensiv forstwirtschaftlich genutzte Flachen.

Kriterien der sozialen Akzeptanz

Die soziale Akzeptanz wird durch den positiven Abschluss der Vertrage und Zustimmungserklarungen
sowie durch die Zustimmung des Gemeinderats zum Projekt im Rahmen der 6rtlichen Raumplanung
dokumentiert.

3.3 Technologievariante und Dimensionierung

Die geplante WEA-Type Nordex N163-5.7 MW mit 164+1 m Nabenhohe ist auf Basis raumplanerischer
Vorgaben unter den gegebenen Standortbedingungen ein guter Kompromiss aus Ertrag und Wirtschaft-
lichkeit einerseits sowie (z.B.) raumplanerischer und naturschutzfachlicher Aspekte andererseits.

Im Windpark Sigmundsherberg sollen bestmdglich groBe Anlagen errichtet werden. Durch die eingesetz-
ten Windenergieanlagen mit Rotordurchmessern von tuber 160 m sind die Rotordrehzahlen weit geringer
als bei kleineren Anlagen, daher wirken sie wesentlich ruhiger in der Landschaft. Die geplante Befesti-
gung der Zufahrten (nicht asphaltiert), die Art der Kabelverlegung (weitgehend Pflugverlegung) und die
gewahlte Kabeltrasse garantieren auf Basis der gegebenen Planungsbedingungen eine gute Variante
hinsichtlich der mdglichen Betroffenheit der diversen Schutzguter.

Zur Netzanbindung wurde ein Erdkabelsystem ausgewahlt, denn aufgrund von ékologischen und land-
schaftsasthetischen Aspekten ist aus Sicht des Konsenswerbers von Freileitungen bestmdéglich Abstand
zu nehmen.

Die Wahl der Zufahrtswege orientiert sich vor allem an den technischen Méglichkeiten, einem maoglichst
groBen Abstand zu bewohntem Gebiet sowie an der Lange der zu adaptierenden Wege und damit am
Aufwand an Material und Energie zur Anpassung dieser Wege, entsprechend den Transportanforderun-
gen fiir den Antransport der WEA-Komponenten.

Aus 6kologischen Griinden wird von einer Versiegelung der geplanten Zufahrtswege und Montageplatze,
soweit mdglich, Abstand genommen.
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