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EWS

1 Zweck des Vorhabens

Zweck des Windparks ist die nachhaltige, risikoarme und klimaschonende Erzeugung elektrischer Ener-
gie durch die Nutzung der Windenergie mittels Windenergieanlagen (WEAs) am Standort
~Windpark Sigmundsherberg", der nachweislich sehr gut fiir die Windenergienutzung geeignet ist.

Der Windpark Sigmundsherberg ist ein Beitrag zur Produktion elektrischer Energie in Osterreich und
verringert so die Stromimporte nach Osterreich sowie die Abh&ngigkeit von nicht heimischen Energietra-
gern und ist deshalb, wie auch aufgrund seines Beitrages zum Klimaschutz, von hohem o&ffentlichen In-

teresse.

2 Kenndaten des Vorhabens

Projektbetreiber

Anzahl der Windenergieanlagen

Windenergieanlagen (WEAs)

Windparkleistung
Netzanbindung
Netzanschlusspunkt
Bundesland
Verwaltungsbezirk
Standort-Gemeinde(n)

Katastralgemeinde(n)

Relevante Nachbargemeinden?

Windkraft Simonsfeld AG
Energiewende Platz 1
2115 Ernstbrunn

6

Nordex N163 / 5,7 MW
Nennleistung: 5,7 MW,
Rotordurchmesser: 163 m,
Nabenhohe: 164 + 1 m!

34,2 MW

20 kV-Erdkabel-Systeme
Umspannwerk Eggenburg
Niederdsterreich

Horn

Sigmundsherberg (WEAs und Infrastruktur),
Meiseldorf, Eggenburg, Rdschitz, Pernegg, Weitersfeld
(jeweils nur Teile der Windpark Infrastruktur)

Walkenstein, Kainreith, Rodingersdorf, Sigmundsherberg (Marktge-
meinde Sigmundsherberg)

Maigen, Kattau (Gemeinde Meiseldorf)

Gauderndorf (Gemeinde Eggenburg)

Roggendorf (Gemeinde Rdschitz)

Lehndorf (Gemeinde Pernegg)

Nonnersdorf (Gemeinde Weitersfeld)

Geras, Weitersfeld

1. ,plus 1 Meter" durch zusétzliches Herausheben des Fundamentes um einen Meter

2

... srelevante Nachbargemeinde" im Sinne des Niederdsterreichischen Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. Das be-

deutet, dass der Abstand der Widmungsflédche ,Griinland Windkraftanlage" zur ndchstgelegenen Widmungsfldche
von ,Wohnbauland" einer Nachbargemeinde (vereinfacht ausgedriickt) < 2.000 m betragt.
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3 Umfang und Grenzen des Vorhabens

3.1 Vorhabensumfang

Das gegenstandliche Windpark-Vorhaben umfasst im Wesentlichen folgende Bestandteile:
1. Errichtung und Betrieb von 6 Windenergieanlagen (WEAs)
2. Windpark-interne Verkabelung und weitere elektrische Anlagen der Erzeugungsanlage
3. Elektrische Anlagen zum Netzanschluss (Netzanbindung)
4, IT- bzw. SCADA-Anlagen

5. Errichtung von Kranstell-, (Vor-)Montage-, Umlade-, Lager- und Baustelleneinrichtungsfla-
chen sowie Errichtung und Adaptierung der Zuwegung

6. Errichtung von Hinweistafeln betreffend Eisfall

7. MaBnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zur Kompensation von Auswirkungen

Die Vorhabensbestandteile des Windparks Sigmundsherberg kdnnen wie folgt prazisiert werden:
1. Errichtung und Betrieb von 6 Windenergieanlagen (WEAs)

Das Windparkprojekt besteht aus 6 Windenergieanlage der Type Nordex N163/5,7 MW mit einem Rotor-
durchmesser von 163 m und einer Nabenhdhe von 164 + 1 m. Die geplante WEA-Type weist eine Nenn-
leistung von 5.700 kW auf, die Gesamtleistung des Windparks Sigmundsherberg betragt somit 34,2 MW.

2. Windpark-interne Verkabelung und weitere elektrische Anlagen der
Erzeugungsanlage

Abgesehen von den Windenergieanlagen an sich ist insbesondere die Windpark-interne Verkabelung Teil
der Energieerzeugungsanlage und somit des Windpark-Vorhabens. Die Windpark-interne Verkabelung
besteht aus 20 kV-Mittelspannungs-Erdkabelsystemen (u.a. mit Leerrohren und Daten- bzw. Lichtwel-
lenleitern), durch welche die einzelnen Windenergieanlagen untereinander verbunden werden. Daruber
hinaus ist bei den WEAs SI-4 und SI-6 je eine Kompaktstationsgebdaude mit jeweils u.a. Schaltanlagen
und Tonfrequenzsperre geplant.

3. Elektrische Anlagen zum Netzanschluss

Die elektrischen Anlagen zum Netzanschluss umfassen insbesondere 20 kV-Mittelspannungs-Erdkabel-
systeme (u.a. mit Leerrohren und Daten- bzw. Lichtwellenleitern), durch welche die Windenergieanlagen
des Windparks am Netzanschlusspunkt angebunden werden (= Netzanbindung).

Der gegenstandliche Netzanschlusspunkt ist das Umspannwerk (UW) Eggenburg der Netz Nieder¢ster-
reich GmbH. Dort befindet sich die Eigentumsgrenze zwischen dem Konsenswerber und der Netz Nieder-
Osterreich GmbH.
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4. IT- bzw. SCADA-Anlagen

Fir den Zugang zum Internet sind Datenleitungen, z.B. Lichtwellenleiter, geplant, welche als Teil der
erwahnten Erdkabelsysteme verlegt werden. (Weitere) IT- und SCADA-Anlagen, wie Steuerungen oder
Rechner, sind in den Windenergieanlagen und/oder in den Stationsgebauden bei den WEAs SI-4 und
SI-6 untergebracht.

5. Errichtung von Kranstell-, (Vor-)Montage-, Umlade-, Lager- und Baustelleneinrichtungs-
flachen sowie Errichtung und Adaptierung der Zuwegung

Zur Errichtung der Windenergieanlagen und ggf. bei Reparaturen und Wartungen sind Montageplatze
erforderlich (auch als Bauplatze oder Kranstellflachen bezeichnet). Ebenso ist eine zentrale Logistikfla-
che zur Umladung, Zwischenlagerung und Vormontage von Anlagenkomponenten sowie als Baustellen-
einrichtungsflache geplant. Weiters ist ein gesonderter Umladeplatz auf Spezialtransport-Fahrzeuge ge-
plant.

Die unmittelbare Zufahrt zu den WEA-Standorten erfolgt weitgehend Uber das bestehende Wegenetz,
welches fir den Baustellenverkehr und den Transport der WEA-Komponenten adaptiert werden muss.
Zum Teil sind die Anlagenzufahrten auch neu zu errichten. Das bestehende Wegenetz ist insbesondere
hinsichtlich Breite, Tragfahigkeit und GréBe der Kurvenradien anzupassen sowie teilweise auch beziiglich
seiner Lage. Im Bereich der Pulkau ist anstelle der aktuellen Bachquerung durch eine Furt die Errichtung
einer Bricke geplant.

6. Errichtung von Hinweistafeln betreffend Eisfall

Um vor der Gefahr von Eisstiicken zu warnen, welche von den Windenergieanlagen fallen kénnen, wer-
den in entsprechend groBen Distanzen Hinweistafeln aufgestellt, welche mit Warnleuchten versehen
sind, die bei detektiertem Eisansatz aktiviert werden.

7. MaBnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zur Kompensation von Auswirkungen

Um Auswirkungen des gegensténdlichen Vorhabens auf die Umwelt zu vermeiden, zu vermindern
oder/und zu kompensieren, werden abgesehen von Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Personen
weitere MaBnahmen geplant, u.a. MaBnahmen zur Reduktion von Schall- und Schattenwurf, MaBnahmen
zum Schutz des Grundwassers und von Gewdassern, MaBnahmen zum Schutz des Bodens usw.

3.2 Vorhabensgrenze

Die Grenze des gegenstandlichen Vorhabens wird nach unterschiedlichen Gesichtspunkten definiert:

Aus elektrotechnischer Sicht befindet sich die Grenze des gegenstandlichen Vorhabens im Bereich des
Netzanschlusspunktes im Umspannwerk Eggenburg. Im Detail werden die Kabelendverschliisse der vom
Windpark kommenden Erdkabel im Umspannwerk als elektrotechnische Vorhabensgrenze festgelegt. Die
Kabelendverschliisse sind noch Teil des Vorhabens. Alle aus Sicht des geplanten Windparks den Kabel-
endverschlissen nachgeschalteten Einrichtungen und Anlagen sind nicht Gegenstand des Vorhabens.

Die Eigentumsgrenze aus elektrotechnischer Sicht, welche sich von der Vorhabensgrenze unterscheiden
kann, befindet sich ebenso im Bereich des Netzanschlusspunktes im UW Eggenburg und wird im Detail
in der Vereinbarung zum Netzanschluss zwischen Genehmigungswerber und Netzbetreiber definiert.

Aus bau- und verkehrstechnischer Sicht beinhaltet das gegenstandliche Vorhaben die Trompeten T1 und
T2 zwischen den LandesstraBen B45 und L1200 sowie den Umladeplatz an der L1200 bzw. beginnt es
dann im Weiteren ab der jeweiligen Einfahrt von der LandesstraBe L1155 bzw. L42 in das Wegenetz im
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Windparkgelénde. Die bestehenden LandesstraBen sind nicht Teil des Vorhabens, der auszubauende
Kurvenradius im Bereich jeweiligen LandesstraBe und das ebenfalls auszubauende dahinter liegende
Wegenetz sehr wohl.

3.3 Anlagen und Einrichtungen auBBerhalb des Vorhabens

Nicht zum Vorhaben gehéren die Anlagen und Einrichtungen im Bereich des Netzanschlusspunktes (UW
Eggenburg), welche sich im Eigentum der Netz Niederdsterreich GmbH befinden. Im Umspannwerk Eg-
genburg erfolgen die Zahlung der eingespeisten Energie und die Einspeisung ins 6ffentliche Netz.

4 Lage

4.1 Allgemeines

Die Windenergieanlagen (WEAs) des Windparks Sigmundsherberg sind im Gemeindegebiet der Marktge-
meinde Sigmundsherberg, im Bezirk Horn, Niederdsterreich, geplant.

In Sigmundsherberg, der Standortgemeinde fiir die Windenergieanlagen, sind abgesehen von der Errich-
tung und dem Betrieb der Windenergieanlagen auch Teile der nétigen Infrastruktureinrichtungen ge-
plant. Diese umfassen im Wesentlichen die windparkinterne Verkabelung, Teile Netzanbindung, die Er-
richtung und Adaptierung der Zuwegung, die Errichtung von Kranstell-, (Vor-)Montage-, Lager-, Um-
lade- und Baustelleneinrichtungsflachen, IT- und Scada-Anlagen (inklusive Datenleitungen) sowie Eis-
fall-Hinweistafeln. - Teile dieser Infrastruktureinrichtungen sind nur temporar geplant.

In den Standortgemeinden Meiseldorf, Eggenburg und Réschitz sind Teile der Netzanbindung geplant.
Diese Gemeinden sind vom Vorhaben somit im Wesentlichen durch Mittelspannungserdkabelsysteme
vom Windpark zum Umspannwerk Eggenburg betroffen.

In der Gemeinde Pernegg befinden sich auf LandestraBen-Grund der LandesstraBe L42 an der
Gemeindegrenze zu Sigmundsherberg kleinere Teilflachen des Kurvenausbaus fir die Zu- und Abfahrt
insbes. zur Windenergieanlage SI-3 (Trompeten T11 und T12).

In der Gemeinde Weitersfeld befinden sich ausschlieBlich Eisfall-Hinweistafeln.

Die nachstgelegenen Ortschaften um die gegenstandlichen Windenergieanlagen sind Dallein im Norden,
Purgstall im Nordosten, Nonnersdorf und Walkenstein im Osten, Kainreith im Sidosten, Doberndorf im
Sudwesten, Lehndorf und Posselsdorf sowie Hotzelsdorf im Westen.

Die gegenstandlichen Windenergieanlagen sind in intensiv genutzten Forstflachen geplant, welche als
Brandwald, SchindelmaiB, BergmaiB3 und StockmaiB bezeichnet werden. Das Windpark-Areal wird unge-
fahr in der Mitte von der Pulkau, einem hier nordwest-stidost verlaufenden FlieBgewdsser in zwei Teilbe-
reiche untergliedert. Die WEA-Standorte liegen in einer meist sanfthiigeligen Landschaft, welche unter
anderem von Waldflachen unterschiedlicher GroBe gepragt wird. Zwischen den Waldern befinden sich
landwirtschaftlich genutzte Flachen und Siedlungen.

Die Standorte der Windenergieanlagen sind eben bis flach geneigt und liegen auf Seehéhen zwischen
etwa 474 m und 532 m. Aufgrund ihrer Lage und Hohe werden die geplanten Windenergieanlagen aus
allen Richtungen gut angestromt.

Die zu erwartenden Windenergieertrage des Windpark Sigmundsherberg kénnen auf Basis einer nahege-
legenen Windmessung gut abgeschatzt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass der gewdhlte
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Windpark-Standort beziiglich des Windangebots sehr gut fiir die nachhaltige, risikoarme und klimascho-
nende Erzeugung elektrischer Energie durch die Nutzung der Windenergie geeignet ist.

Fur die Bezeichnung der geplanten WEAs wird dem Projektkiirzel ,SI" eine mit 1" beginnende, fortlau-
fende Nummerierung hinzugefigt. - Die gegenstandlichen WEAs werden demnach als SI-1 bis SI-6 be-
zeichnet.

Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt die von den gegenstandlichen WEA-Standorten betroffenen Grundpar-
zellen, wobei die fett markierten Parzellen-Nummern jene Grundstiicke kennzeichnen, auf welchen die
Fundamente geplant sind:

WEA-

Standort Gemeinde Katastralgemeinde Grundstiickshnummer*

SI-1 S dsherb Walkenstei 261, 262, 263, 264,

igmundsherberg alkenstein 265/1, 265/2

SI-2 Sigmundsherberg Walkenstein 261

SI-3 Sigmundsherberg Kainreith 974/1

SI-4 Sigmundsherberg Walkenstein 261

SI-5 Sigmundsherberg Kainreith 994/1

SI-6 Sigmundsherberg Kainreith 887, 889, 1174/2

* ... fett hervorgehoben sind jene Grundstiicke, welche auch vom Fundament der jeweiligen WEA betroffen
sind (und nicht nur vom Rotor Uberstrichen werden)

Tabelle 1: Standortparzellen der gegenstandlichen Windenergieanlagen des Windpark Sigmundsherberg

12.09.2022 | Seite 9 von 84



D Windpark Sigmundsherberg EWS

Beschreibung des Vorhabens (Rev.2)

L\
geplanter WP
\_ S|gmundsherberg

3 Kriegers
{ -friedhol

o Sl

E. o .
u wf_ﬂ}\”e Mafistabsbalken: {p

N 0 300 600 900 1200 1500m
/’? 0\.0. R

Abbildung 1:  Ubersichts-Lageplan der WEAs des Windpark Sigmundsherberg
(Quelle: BEV; Erganzt: Energiewerkstatt Consulting GmbH)
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4.2 Widmungskategorie der WEA-Standorte

Die Errichtung der Windenergieanlagen ist auf Flachen geplant, welche in ,Grinland Windkraftan-
lage"(Gwka) umgewidmet wurden. Das entsprechende Umwidmungsverfahren ist abgeschlossen (Be-
scheid der NO Landesregierung: PZ 12-100-01/2014 vom 29.09.2015), die Widmung bzw. Ausweisung
»~Grinland Windkraftanlage"(Gwka) ist rechtskraftig.

4.3 Lage in Relation zu Siedlungen und Wohnbauland

Laut NO. Raumordnungsgesetz 2014 i.d.g. Fassung (NO. ROG 2014) miissen Flachen, die fiir die Errich-
tung von Windkraftanlagen gewidmet werden sollen, u.a. gewisse Abstande zu bestimmten anderen
Widmungsflachen einhalten, beispielsweise 1.200 m zu Wohnbauland der Standortgemeinde und - ver-
einfacht gesagt - 2.000 m zu Wohnbauland der Nachbargemeinden. Bei Zustimmung der betroffenen
Nachbargemeinde kann der erwahnte Mindestabstand von 2.000 m auf 1.200 m reduziert werden.

Die genehmigten Widmungsflachen der gegenstandlichen Windenergieanlagen halten in der Standortge-
meinde Sigmundsherberg die erforderlichen Mindestabstdnde gemaB NO. ROG 2014 ein. Ein Abstand
von 2.000 m zu den Nachbargemeinden Geras, Weitersfeld und Pernegg wird jeweils unterschritten, je-
doch wurde im Rahmen des Umwidmungsverfahrens bereits eine Zustimmung der Nachbargemeinden
zur Reduktion der Mindestabstdande eingeholt, sodass eine Umwidmung erfolgen konnte. Diese Umwid-
mung ist rechtkraftig (vgl. Abschnitt 4.2).

Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt die Abstédnde der jeweils nachstgelegenen Anlage des Windpark Sig-
mundsherberg zu ausgewahlten Siedlungsgebieten bzw. Wohngebauden etc.

Ortschaft,
Siedlungsrand, Nachstgelegene WEA
Wohngebaude etc. des gegenstdndlichen | Abstand WEA-Mittelpunkt zum relev.
(Widmungs-kategorie) Windparks Immissionspunkt (Wohngebaude)
Posselsdorf (BA) SI-3 1,38 km
s SI-2 1,34 km
Hoétzelsdorf (Geb) SI-3 139 km
Dallein (BA) SI-1 1,76 km
Nonnersdorf (BA) SI-1 1,43 km
Walkenstein (BW) SI-6 1,49 km
Kainreith (BW) SI-6 1,41 km
Doberndorf (BA) SI-6 2,07 km
Lehndorf (BA) SI-5 1,52 km
Lehndorf SI-3 100 K
Obb-Gebaude (Geb) - LU KM
Tabelle 2: Abstande des Windparks Sigmundsherberg zu den ausgewahlten Siedlungen bzw. Wohnobjekten etc. (gerundet)
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4.4 Lage in Relation zu Schutzgebieten

Die Standorte der Windenergieanlagen, die windparkinterne Verkabelung sowie die Netzanbindung und
auch die Infrastruktureinrichtungen der Zufahrt sind nicht in naturschutzrechtlich geschiitzten Gebieten
geplant, insbesondere nicht in einem Kategorie A-Gebiet gemaB Anhang 2 zum UVP-G 2000.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft Gber die nachstgelegenen naturschutzrechtlich relevanten
Schutzgebiete unterschiedlicher Kategorien in Niederdsterreich. Alle Ubrigen Schutzgebiete dieser Art
befinden sich in noch gréBeren Entfernungen zum geplanten Windpark.

Schutzgebietskategorie | Bezeichnung des Schutzge- Abstand zum Windpark
bietes
Natura 2000 Vogelschutz- Kamp- und Kremstal 7 km
gebiet Westl. Weinviertel 8 km
Natura 2000 FFH-Gebiet Kamp- und Kremstal 9 km
Westl. Weinviertel 5 km
Naturschutzgebiet Geras 6 km
Landschaftsschutzgebiet Geras und seine Umgebung 2 km
Oberes Pulkautal 4 km
Kamptal 9 km
Naturpark Geras 6 km
Tabelle 3: Abstande zu den nachstgelegenen naturschutzrechtlichen Schutzgebieten

Windenergieanlagen und andere Vorhabensbestandteile sind zudem weder auf (Teil-)Flachen weiterer
nationaler Schutzgebiete geplant (Naturpark, geschiitzter Landschaftsteil, Naturdenkmal, Pflanzen-
schutzgebiet und Ruhegebiet) noch auf Flachen internationaler Schutzgebiete der Kategorien Ramsar-
Gebiet, Biosphdrenreservat und Biogenetisches Reservat.

Beziglich Naturdenkmale wird hinzugefligt, dass Windenergieanlagen und andere Vorhabensbestand-
teile nur auf flachigen Naturdenkmalen geplant werden kénnen und sich die Aussage oben deshalb nur
auf flachige Naturdenkmale beziehen kann. Es wird jedoch festgehalten, dass nicht flachige Naturdenk-
male ebenfalls nicht vom Vorhaben betroffen sind.

Die Windenergieanlagen und andere Vorhabensbestandteile sind weiters nicht in wasserrechtlichen
Schutzgebieten oder in wasserrechtlichen Schongebieten geplant und es bestehen keine wasserwirt-
schaftlichen Rahmenverfliigungen flir das Gebiet.

Die Windenergieanlagen sind auch nicht im Bereich von Altlasten geplant (vgl. https://secure.umwelt-
bundesamt.at/altlasten-service/map public.xhtml).
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4.5 Windenergieanlagen im Umfeld
4.5.1 Bestehende und genehmigte WEAs im relevanten Umfeld

Aktuell sind keine bestehenden oder genehmigten Windparks im nédheren Umkreis des geplanten Wind-
parks Sigmundsherberg vorhanden.

4.5.2 Geplante WEAs im relevanten Umfeld

In der ,8§20-Zone™ WA 22 gem. Sektoralem Raumordnungsprogramm Uber die Windkraftnutzung in Nie-
derdsterreich bzw. gem. NO Raumordnungsgesetz 2014, welche 8stlich von Brugg, Gemeinde Sig-
mungsherberg, situiert ist, war der WP Meiseldorf geplant. — Aktuell ist dort jedoch keine konkrete
Windparkplanung bekannt, der Abstand zur Zone WA 22 betragt mindestens ca. 4,5 km.

In der ndheren, relevanten Umgebung sind darlber hinaus keine weiteren Windparkplanungen bekannt,
insbesondere nicht in den ,,§20-Zonen™ WA 17, WA 19 und WA 21.
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5 Technische Angaben zu den Windenergieanlagen

Die nachfolgenden Angaben zu den geplanten Windenergieanlagen stellen den aktuellen Informations-
stand zu dieser WEA-Type dar. Insbesondere durch technische Neuerungen und Fortschritte kdnnen sich
diese Informationen durchaus andern, die Angaben sind insofern beispielhaft.

5.1 Windenergieanlage Nordex N163-5.7 MW

5.1.1 Kenndaten der Nordex N163-5.7 MW

Hersteller

Typ

Nennleistung
Rotor
Rotordurchmesser
Turm

Nabenhohe

Gesamthoéhe

Ferntiberwachung

Kenndaten Rotor

Blattanzahl
Blattlange
Blattmaterial

Rotorblattverstellung

Uberstrichene Flache
Nenndrehzahl

Drehrichtung Rotor

Nordex Energy GmbH, Langenhorner Chausse 600, D-22419 Hamburg
Nordex N163

5.700 kW

Luvlaufer mit 3 aktiv verstellbaren Rotorblattern

163 m

Stahl-Beton-Hybridturm

164 + 1 m
(»+ 1 m" durch entsprechende Heraushebung des Fundamentes)

245,5 + 1 m bzw. rd. 247 m

Nordex SCADA System

3
79,7 m
Glas- & Kohlefaserverstarkter Kunststoff; integrierter Blitzschutz

Elektrisch/Elektromotorisch fir jedes einzelne Rotorblatt,
Akku-gepuffert

20.867 m?2
6,0 bis 11,8 U/min

Uhrzeigersinn (Blickrichtung windabwarts)

Startwindgeschwindigkeit 3,0 m/s
Nennwindgeschwindigkeit 12,5m/s
Abschaltgeschwindigkeit 26,0 m/s

12.09.2022 | Seite 15 von 84



D Windpark Sigmundsherberg

Beschreibung des Vorhabens (Rev.2) EWS

Kenndaten Maschinenhaus

Gondeleinhausung

Generator / Umrichter
Spannung
Generatordrehzahl
Getriebe

Windnachfihrung

Aerodynamische Bremsen

Mechanische Bremse

Transformator

Turm

Bauart
Turmhoéhe
Aufbau

Aufstieg

Eingangstur

Notbeleuchtung

GFK (glasfaserverstarkter Kunststoff)

Doppeltgespeister Asynchrongenerator und Vollumrichter
Umrichter / Generator 750 / 750 V

650 - 1500 U/min

mehrstufiges Planetengetriebe + Stirnradstufe

Aktiv; Elektromotoren inkl. Federkraftbremse und vierstufigem
Planetengetriebe

Fahnenstellung der Rotorblatter (primdre Bremse) mit
energiegepufferter Notverstelleinheit fiir jedes einzelne Rotorblatt

Hydraulisch betatigte Scheibenbremse (sowie Rotorarretierung)

Fliissigkeits-isolierter Okodesigntransformator in der Gondel, Nenn-
scheinleistung 6.350 kVA

Beton-Stahlrohr-Hybridturm
161 m
Verspannte Betonsegmente und Stahlrohrsektionen

Innenliegende Leiter mit Sicherheitsinstallationen und mechanische Auf-
stiegshilfe innen

Die Tur ist mit einem Zylinderschloss versperrbar. Ein Panikverschluss
sorgt dafiir, dass ein Offnen der Tiir von Innen jederzeit méglich ist.

Die WEA ist mit einer Notbeleuchtung im Maschinenhaus und im Turm
ausgerustet. Es handelt sich dabei um netzversorgte Akkuleuchten bzw.
um aus einer zentralen USV versorgte Leuchten.
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Schaltanlage

Typ

Nennstrom
Kurzschlussstrom

Konzeption (i.A.)

Fundament

Bauart

typengeprifte, metallgekapselte SF6 Kompaktschaltanlage
- im TurmfuB

630 A
25 KA (1 s)

1 Stk. (SF6-) Leistungsschalterfeld inkl. Schutzrelais flr den Anschluss
der WEA

1 bis 2 Lasttrennschalter flir den Kabelabgang zur nachsten WEA bzw.
als Reserve

1 Stk. (SF6-) Leistungsschalterfeld inkl. Schutzrelais fir den Umspann-
werksseitigen Anschluss des Strangs (Netzentkupplungsschutz in der 1.
WEA) - dieses Schaltfeld kann auch als Lasttrennschalter-Feld ausge-
fihrt werden, wenn der Netzentkupplungsschutz in der externen
Schaltstation realisiert wird.

kreisringférmiges Stahlbetonfundament, bei Bedarf mit Bodenverbesse-
rungen - Durchmesser voraussichtlich 24 m

Vor Baubeginn werden detaillierte Baugrunduntersuchungen an den WEA-Standorten durchgefihrt. -
Auf deren Grundlage wird die Fundamentierung der gegenstandlichen WEAs standortspezifisch festge-
legt bzw. wird eine entsprechende Festlegung allféllig/voraussichtlich erforderlicher Bodenverbesserun-
gen erfolgen. Von Pfahlgriindungen ist aufgrund des in relativ geringen Tiefen anstehenden Ausgangs-

gesteins nicht auszugehen.

Weitere Informationen zur Windenergieanlage kdnnen aus den beigelegten Unterlagen entnommen wer-
den (vgl. insbes. Abschnitt B.6 - Technische Angaben zur Windenergieanlage). Sonstige Unterlagen zur
WEA-Type liegen im Abschnitt C.2 bei.
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5.1.2 Darstellung der Windenergieanlage Nordex N163
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Abbildung 3:  Windenergieanlage Nordex N163 mit 164 m NH (Quelle: Nordex)

(Die Heraushebung des Fundamentes um zusétzlich ,plus 1 Meter" ist nicht dargestellt)
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5.1.3 Innenausstattung der Windenergieanlage Nordex N163

Die gegenstandliche Windenergieanlage weist u.a. folgende Ausstattungsdetails im Inneren von Turm
und Maschinenhaus auf:

Steigleiter und Zwischenpodeste im Turm

Im TurmfuB ist eine Turéffnung vorgesehen, die einen wettergeschitzten Aufstieg im Turminneren er-
moglicht. Eine ortsfeste Steigleiter mit Steigschutzsystem ermdglicht den Aufstieg zum Maschinenhaus.
Im Turm sind mehrere Zwischenpodeste montiert.

Befahranlage im Turm

Jede Nordex N163 ist mit einer Befahranlage ausgestattet. Die Tragfahigkeit der Plattform dieser Anlage
ist je nach Fabrikat auf ca. 240 bis 300 kg bzw. 2 Personen ausgelegt.

Notbeleuchtung

Im Turm sowie im Maschinenhaus sind mehrere Beleuchtungselemente vorgesehen, die sowohl als Ar-
beitsleuchten, als auch als Notbeleuchtung bei Netzausfall funktionieren. Bei Netzausfall ist die WEA im
Turm, in der Nabe und im Maschinenhaus mit einer USV-gestlitzten Notbeleuchtung ausgestattet. Die
Notbeleuchtung schaltet sich verzégerungsfrei nach einem Ausfall der Spannungsversorgung ein. Die
Normal- und Notbeleuchtung im Maschinenhaus, in der Nabe und im Turm werden mit zwei getrennten
Stromkreisen (getrenntes eigens verlegtes Sicherheitsnetz) umgesetzt.

Steuerung und USV im Turmfuf3

Im Eingangsbereich des Turmes befindet sich ein Steuerungsschaltschrank, welcher auch die zentrale
Notstromversorgung beinhaltet. Diese zentrale USV (Unterbrechungsfreie Strom-Versorgung) gewahr-
leistet unter anderem ein sicheres Durchfahren von Netzfehlern.

Schaltanlage im Turm

Die Mittelspannungsschaltanlage befindet sich im Turmeingangsbereich der geplanten Windenergieanla-
gen. Es wird eine typengepriifte, metallgekapselte SF6-Gas-isolierte Kompaktschaltanlage eingesetzt.

Trafo im Maschinenhaus

Der Transformator befindet sich im Maschinenhaus (der Gondel) der Windenergieanlage. Zum Einsatz
kommt ein in Flissigkeit eingetauchter Okodesign Transformator, Brandschutzklasse K3.

Abseil-/Rettungsgerat im Maschinenhaus
Im Maschinenhaus befindet sich ein Rettungsgerat zum Abseilen aus der Gondel.

Detailliertere und weitere Angaben zu dieser WEA-Type finden sich in den Einreichunterlagen in Punkt
B.6, Technische Angaben zur Windenergieanlage Nordex N163 / 5,7 MW, in Punkt C.2 Technische Nach-
weise, Zertifikate, Prifungen (etc.) fir die Nordex N163 / 5,7 MW. Die angegebenen Daten und Infor-
mationen zu dieser WEA-Type stellen den aktuellen Informationsstand dar. Unter anderem durch andere
Zulieferer flir WEA-Bestandteile, insbesondere aber durch technische Neuerungen und Fortschritte sowie
durch Anpassungen an neue Normen und Standards kdénnen sich diese Informationen durchaus @andern,
die Angaben sind insofern beispielhaft.
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5.2 Kennzeichnungen fiir die Luftfahrtsicherheit

Zur Kennzeichnung der Windenergieanlagen als Luftfahrthindernis werden auf Basis bisheriger Erfahrun-
gen folgende MaBnahmen erwartet:

Nachtkennzeichnung

Als Nachtkennzeichnung ist das ,Feuer W - rot" vorgesehen, welches im Wesentlichen am konstrukti-
onsmaBig hochsten Punkt am Maschinenhaus 2-fach redundant installiert wird (Zwillingsleuchte). Fir die
Feuer sind eine Betriebslichtstarke von je mindestens 100 cd und eine photometrische Lichtstérke von
mindestens 170 cd geplant. Die Feuer werden getaktet und synchronisiert betrieben werden: 1 s hell -
0,5 s dunkel - 1 s hell - 1,5 s dunkel und aktivieren sich nur bei Bedarf und nur bei einer Unterschrei-
tung einer Tageshelligkeit von 30 Lux.

Bei den gegenstandlichen Anlagen, welche eine Gesamthdhe von 200 m Uberschreiten, sind vier Hinder-
nisfeuer auf ca. halber Hohe des Turms geplant, welche je 90° versetzt rund um den Turm angebracht
werden und eine Lichtstarke von 10 cd aufweisen sollen.

Zusatzlich sind bei allen Nachtkennzeichnungen Infrarot-LED geplant:

Gefahrenfeuer: 600mW/sr < le < 1200mW/sr

Hindernisfeuer - 60mW/sr < le < 1200mW/sr

Die Infrarot-LED beim Gefahrenfeuer, W-rot" weisen die gleiche Taktfolge wie die sichtbaren LED auf.
Die Wellenlange des infraroten Lichtes liegt zwischen 665 nm und 900 nm.

Samtliche Nachtkennzeichnungen bzw. Befeuerungen werden nur bei Bedarf aktiviert.

Tageskennzeichnung

Als Tageskennzeichnung ist eine rot-weiB-rot-weiB-rote Markierung mit 5 Farbfeldern geplant, welche in
etwa die duBere Halfte jedes Rotorblattes einnimmt. Die Breite jedes Farbfeldes muss demnach ca.

10 % der Rotorblattlange aufweisen, wobei von der Rotorblattspitze beginnend das erste Farbfeld rot
ausgeflthrt wird.

Auf Hohe der Hindernisfeuer am Turm und an der Gondel ist die Vorschreibung einer roten Markierung
Zu erwarten.

Als Farbwerte sind vorgesehen: rot: RAL 3000
weil3: RAL 9010

Umfang der gekennzeichneten Anlagen

Es ist zu erwarten, dass alle Anlagen mit diesen Kennzeichnungen zu versehen sind.
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6 Windpark-Infrastruktur

Abgesehen von den Windenergieanlagen selbst ist auch die fur den Bau und den Betrieb des Windparks
Sigmundsherberg erforderliche Infrastruktur Bestandteil des gegenstandlichen Vorhabens.

Die wesentlichen InfrastrukturmaBnahmen umfassen beim gegenstandlichen Vorhaben

die Windpark-interne Verkabelung und weitere elektrische Anlagen der Erzeugungsanlage
= die elektrischen Anlagen zum Netzanschluss
= die IT-Anlagen und SCADA-Systeme

= der Ausbau und die Anpassung des Wegenetzes einschlieBlich der Errichtung einer Brlicke
Uber die Pulkau

= die Errichtung von Kranstell-, (Vor-)Montage und Lagerflachen flir Bau, Reparatur und War-
tung

= (Temporare) Errichtung von Eisfall-Warnschildern (insbes. in den Wintermonaten)
= Infrastruktureinrichtungen in der Bauphase

Diese Infrastruktureinrichtungen sowie weitere Infrastruktureinrichtungen in der Bauphase werden
nachfolgend dargestellt.

6.1 Windpark-interne Verkabelung und weitere elektrische Anlagen der
Erzeugungsanlage

Abgesehen von den Windenergieanlagen an sich ist insbesondere die Windpark-interne Verkabelung Teil
der Energieerzeugungsanlage. Durch sie werden einerseits einzelne Windenergieanlagen untereinander
verbunden werden und andererseits werden Uber sie Windenergieanlagen mit allfalligen weiteren
elektrischen Anlagen der Erzeugungsanlage verbunden. Sie werden nachfolgend naher beschrieben.

Details zur Windpark-internen Verkabelung:

Die geplanten Mittelspannungs-Erdkabelsysteme fur die Windpark-interne Verkabelung bestehen je aus
3 Mittelspannungs-Einleiter-Erdkabel inkl. mitverlegter PE-Leerrohre fiir bzw. mit Lichtwellenleiter,
(Rund-)Erder und Leitungswarnband.

Trassenlange ca. 7 km fir die interne Verkabelung der 6 WEAs
Beriihrte Gemeinde(n) Sigmundsherberg
Einbauten/Fremdleitungen Die durchgeflihrten Erhebungen und deren Ergebnisse sind im Lageplan

ersichtlich bzw. tabellarisch aufgelistet (siehe ,Eigentumsverhdltnisse®,
im Abschnitt C.5 im Bereich C, Sonstige Unterlagen).

LandesstraBen/Autobahnen Fir die WP-interne Verkabelung sind keine Querungen von Landes- oder
BundesstraBBen sowie Autobahnen geplant.

Eisenbahntrassen Fir die WP-interne Verkabelung sind keine Querungen von Eisen-
bahntrassen geplant.
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Gewasser Fur die WP-interne Verkabelung sind folgende Gewasser-Querungen ge-
plant:
o Pulkau, zwischen WEA SI-4 und SI-5 im Bereich der Grundstiicke 261,
KG Walkenstein und Grundstiick 983/1, KG Kainreith geplant.
(Bohrung mind. 1,5 m unter Gewassersohle)

o Namenloser Graben suidlich der WEA SI-4, ca. 100 m norddstlich der
vorangehend genannten Pulkau-Querung (Pfligung oder offene Bau-
weise

Die einzelnen Windenergieanlagen kénnen Uber typengepriifte, metallgekapselte SF6-Schaltanlagen in
der externen Transformatorstation bei Bedarf vom Windparknetz getrennt werden bzw. kénnen Kabel-
strange bei Bedarf spannungsfrei geschaltet werden. - Details und technische Unterlagen zur Schaltan-
lage kénnen den WEA-spezifischen Unterlagen enthommen werden.

Die Kabelverlegungen erfolgen sowohl Windpark-intern, als auch vom Windpark zum Netzanschluss-
punkt nach OVE E 8120, im Bereich von Landwirtschaftsflachen in mindestens 100 cm Tiefe, unter We-
gen in 80 cm Tiefe.

Die Kabelwege der Windpark-internen Verkabelung verlaufen, wie im Lageplan ersichtlich, im Wesentli-
chen auf ForststraBen und Waldflachen, teilweise auch auf Feldwegen und Landwirtschaftsflachen sowie
auch in anderen Biotoptypen. Um den Eingriff auf Grund und Boden zu minimieren, erfolgt die Verle-
gung der Kabel, soweit es der Untergrund und die Nahe zu Einbauten erlauben, durch Pfligen. Der da-
bei entstehende Schlitz wird nach der Verlegung des Kabelblindels wieder geschlossen und durch Wal-
zen geebnet. Auf Strecken, bei denen dies beispielsweise wegen der herrschenden Bodenverhaltnisse
oder auf Grund benachbarter Nutzungen nicht mdglich ist, werden Kiinetten gegraben, wobei darauf ge-
achtet wird, dass die autochthone Humusschicht separat vom restlichen Aushub zwischengelagert wird.
Dadurch kann gewahrleistet werden, dass bei der Wiederaufflillung der Kiinette nach der Grabung weit-
gehend derselbe Bodenaufbau wieder hergestellt werden kann. Die Grabung von Kiinetten ist im We-
sentlichen im unmittelbaren Bereich um die Windenergieanlagen geplant sowie ggf. (ca. 5 bis 10 m) vor
und nach diversen Querungen, bei welchen nicht gepfligt werden kann bzw. wird.

Bei der Verlegung der Erdkabel miissen zur Verbindung einzelner Kabelabschnitte Muffengruben gegra-
ben werden. Dort erfolgt die Wiederherstellung vergleichbar mit der Kiinettenverlegung.

Alle Arbeiten werden von befugten Fachfirmen im Auftrag des Betreibers ausgeflihrt.

Der ,Schemaplan Windparkverkabelung® erméglicht einen guten Uberblick iber die geplante Trassen-
fihrung (siehe Abschnitt B.4). Im Detail ist die Trassenflihrung in den (Lage-)Planen in Abschnitt B.2,
Plane und Karten, dargestellt, dort finden sich auch die Querungsplane.

Weitere elektrische Anlagen der Erzeugungsanlage

Weitere elektrische Anlagen der Erzeugungsanlage sind zwei Kompaktstationsgebdude mit Kompensati-
ons- und Schaltanlagen sowie Tonfrequenzsperren, welche zum einen bei der WEA SI-4 und zum ande-
ren bei der WEA SI-6 geplant sind.

Weitere technische Details der Erzeugungsanlage sind insbesondere in den Abschnitten B.4 und C.4 be-
schrieben.
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6.2 Elektrische Anlagen zum Netzanschluss

Die elektrischen Anlagen zum Netzanschluss umfassen beim gegensténdlichen Vorhaben im Wesentli-
chen die elektrischen Leitungsanlagen zwischen der Erzeugungsanlage und dem Netzanschlusspunkt,
konkret die Mittelspannungs-Erdkabel-Systeme von den Stationsgebauden bei WEA SI-4 und SI-6 zum
Umspannwerk Eggenburg (= ,Netzanbindung").

Details zur Netzanbindung

Es sind 2 Mittelspannungserdkabelsysteme vom Windpark zum Netzanschlusspunkt, dem Umspannwerk
Eggenburg, geplant. Die Mittelspannungs-Erdkabelsysteme der Netzanbindung bestehen je aus 3 Mit-
telspannungs-Erdkabel inkl. 2 mitverlegter PE-Leerrohre fur bzw. mit Lichtwellenleiter, (Rund-)Erder

und Leitungswarnband.
Trassenlange
Beriihrte Gemeinde(n)

Einbauten/Fremdleitungen

LandesstraBBen

Eisenbahntrassen

Gewasser

ca. 14 km fur die Verkabelung vom Windpark zum UW Eggenburg.
Sigmundsherberg, Meiseldorf, Eggenburg, Réschitz

Die durchgefiihrten Erhebungen und deren Ergebnisse sind im Lageplan er-
sichtlich bzw. tabellarisch aufgelistet (siehe Abschnitt C.5 im Bereich C,
Sonstige Unterlagen).

Es sind Querungen folgender LandesstraBen geplant:

L1155 zwischen Kainreith und Rodingersdorf
L1200 zwischen Sigmundsherberg und Brugg
LB45 zwischen Sigmundsherberg und Missingdorf
L1202 zwischen Kattau und Maigen

LB35 bei UW Eggenburg

Es sind folgende Querungen von Eisenbahntrassen geplant:

OBB Trasse Wien-Gmiind, westl. von Kainreith, zwischen km 92,6 und 92,7.
OBB Trasse Wien-Gmiind, nérdl. von Rodingersdorf, bei km 90,6
OBB Nordwestbahn nordéstl. von Maigen

Es sind Querungen folgender Bache bzw. Graben geplant:

Graben westlich von Kainreith
(Bohrung unter bestehender Verrohrung)
Schollgraben zwischen L42 und L1155 (,Graben 1%)
(Pfligung oder offene Bauweise)
Namenloser Graben siidostl. Kriegerfriedhof (,Graben 2“)
(Bohrung unter bestehender Verrohrung)
Namenloser Graben sidl. von Kattau (,Graben 3%)
(Bohrung unter bestehender Verrohrung)
Maigner Bach nahe Daniel Mihle
(Bohrung mind. 1,5 m unter Gewassersohle)
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